DOMO Il RAO/PGI
MULTIAIR

Notice d'installation et d’utilisation




SOMMAIRE

EXOICOLION AES SYMIDOIES ..o 3
1. INFORMATIONS IMPORTANTES 5
el a'aY @l 11 1 1 0000000000000 000000000 OO0 oo oo OO oo oSO 5
Informations générales de mise en garde €t A SECUITES ... 5
BIrONCNEIMEINT EIECTITTUE .ot esee oo 5
P MBS CINOUTTE oo e 5
Le bon raccordement de [0 CREIMINGE ... .. .o 6
OCCURATION MNUILIOIE ©1 MNIXEE oot 6
Fonctionnement indépendant de 'Air OMIDIOINT ... oo 6
Fonctionnement dépendant de il QMIDIOINT ..o 6
CONAUIL A QI B CONVECTION ..o eeseee e eeeeee e 6
2. INSTALLATION DU POELE 7
RACCOrAEmMENT O IO CNEIMINEGE ..o 7
Raccordement & un conduit de CREMINEE ©N TNOX oo 7
AT 8 COMIDUSTION oo 7
ATTIVEE A QT EXEETIUN ..o 7
3. PROTECTION INCENDIE 8
DISEONCES MNINMIMNQIES ... eeeee oo eeeeee e 8
ZONE A TOYONNEIMIENT ..o oo 9
PrOTECTION AES SOIS...ooooooiocese ettt s s 9
4. TECHNOLOGIE/ FONCTIONS DE SECURITE 10
CONTOIE AE COMIMIGINTE .o eeeeee oo 10
Une efficacité optimale - des &miSSIONS MEAUITES ...t 10
Sécurité anti-retoUr et ClARET A FUMIBE ... 10
CYCIE A AULONETEOY TGO ... 10
SUICIOUTTE .o 10
DECONNEXION DASSE TEMIDEITTUIE ..o 10
Protection de SUNNTENSITE ElECTIIQUE ... 10
SUNVEIIANCE ABS COMIDOSOINTES ..o 10
SUNVEITANCE MOLEUL VIS STNS TN 10
5. OPTIONS CONFORT 1"
Capteur d'ambiance, Capteur d'ambiANCE FOATIO oo M
L LI OICE e oot e s 1
A CCESSOINE EXTEIINE ..o 1
P O T S I e i1
PO USB .o e e et e e s s M
THhEermMOSTOt A/ OMIDIANCE ©XEEINIE ... M
Raccordement externe PONt A CAIE e 1
Option RIKA FIRENET 2NA GENEITOTION ..o 1
RIKA VOICE COMMUONAE VOCOIE ..o eeoe e eeeee oo 1
6. CE QU’'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULES 12
CE QUE SONTIES GIONUIBS ..o, 12
Specification granules de D0iS SEION ENDBIUS = Al oot 12
Ajout de combustible pendant le FONCEIONNEMENT ... 12
STOCKAGE TS GIONUIBS ..o 12
FOYET & TEU TEMIPDOITITE (INT ) oo eeeeseeseesee et ereeeesoee oo 12
QUANTIEE A COMUDUSTIIDIE ...t 12
7. MONTAGE/DEMONTAGE DE LA PIERRE 13
DEMONTAGE AE O DIEITE oo 13
Régler 1es diMeENSIONS A IO FENTE ... 13
8. INTRODUCTION AU PROTOCOLE DE MISE EN SERVICE 14

NSt rUCTIONS D OUE [ UT T SOTEUI .ot 14



9. ENTRETIEN 15

Nettoyage 1€ foyer A COMIDUSTION ..o oo 15
Nettoyage de la sonde de température de flamMME. ... ... 15
VAL 1€ TITOIT QO CONTIES ..o oo 15
NETEOYAGE AU VEITE @ DO ..o 15
Nettoyage deS SUIMTACES IAGUEBES ... oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 15
10. NETTOYAGE 16
QUVEITUIES A/QIE A CONVECTION ..o 16
NETLOYET 1€S CONTUITS T8 TUMIBE ..o 16
Air de combustion - CollecteUr A OAMISSION ... 17
Nettoyage de [A tréMiE O GEONUIBS ... 17
Nettoyage deS CONAUITS TE TUIMBE.......ooooeeeoeoeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeee oo 17
P Ol TS e e 17
INSPECTEN 1€ JOINT B 10 DO ..ot 17
Nettoyage deS CONAUITS TE TUIMBE.......oooeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 17
11. PROBLEMES ET SOLUTIONS 18
PIOBISIME T 18
PIOBISIME 2. 18
PIOBISIME 3. 18
12. DONNEES TECHNIQUES 20
Dimensions, poids et connexion DOMO | RAO / DOMO Il RAO MULTIAIR ooooovoooooooeeeeeeeeeeee oo 22
Dimensions, poids et connexion DOMO |l PGI MULTIAIR sans l'option air eXterieur ..., 23
Dimensions, poids et connexion DOMO |l PGI MULTIAIR avec l'option dir eXtérieur ..., 24
DIONNEES TECINIGUES .ot 25
Vue d "ensemble des pieces de rechanNge = VUE ©CIATEE ... 26
DOMO I RAO MULTIAIR oottt 30
DOMO 1l PGI MULTIAIR SANS I'OtiON QI ©XEEITOUI ..o 31
DOMO Il PGI MULTIAIR OVEC 'OPTION QI ©XEEITEUL ..o 32
Vue d "ensemble des pieces de rechange - NUMEros des ArtiCleS .o 33
13. CONDITIONS VOLONTAIRES DE GARANTIE 35
14. CONDITIONS LEGALES DE GARANTIE 35
15. INFORMATIONS SUR L’ELIMINATION DES DECHETS 36
Informations sur les différents composants Ae VAPRRATEI ..., 36
Extrait du code déchet du reglement sur la liste européenne des déchets. ... 36
Elimination et recycClage des dECNETS GlECTIIGUES ..o sees s 36
16. RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'UE 36

Explication des symboles

~Information ..Conseil )
) ) .Tournevis hexagonal #13
importante pratique #13

“ .0 la main ( .. Clef six pans #6 Ei ~-ne pomet{er Ov\ec s
46 ordures ménageres
..est conforme aux .Lisez et suivez le mode
dispositions de I'UE I:Ij] d'’emploi

FRANCAIS




UN POELE EST TOUJOURS
PLUS QU’UN SIMPLE MOYEN
DE CHAUFFAGE.

Cher client,

Nous tenons a vous remercier chaleureusement d‘avoir choisi d'‘acheter notre poéle de qualité
supérieure. Avec ce produit de qualité, nous souhaitons non seulement apporter de la chaleur a
votre foyer, mais aussi créer un sentiment de confort et de convivialité.

Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir un produit ¢ la fois fonctionnel et convaincant par son
design attrayant. Nous accordons une grande importance a la qualité ainsi qu'd la durabilité et
sommes convaincus gue vous profiterez longtemps de votre nouveau poéle.

Pour garantir les performances et l'efficacité de votre poéle a long terme, il est important
d'effectuer régulierement des travaux de nettoyage et d'entretien. Voici quelques points importants
gue nous vous invitons a respecter :

1. nettoyez réguliérement lI'intérieur du poéle afin d‘éliminer les dépodts et les saletés.
Vous trouverez des informations précises a ce sujet au point
+NETTOYAGE & ENTRETIEN".

2. faites régulierement entretenir le poéle par un spécialiste afin de vous assurer que
tous les composants fonctionnent correctement et ne présentent pas de signes
d‘usure.

3. respectez également les mesures de sécurité recommandées afin d‘éviter les

accidents et les dommages.

En appliquant régulierement ces mesures simples d'entretien et de maintenance, vous pouvez vous
assurer que votre poéle fonctionne de maniere optimale et que vous en profiterez longtemps.

Nous vous souhaitons une bonne ,saison des poéles” et vous remercions de votre confiance ainsi
gue de votre soutien.

Avec nos meilleures salutations

e

Karl Stefan Riener Karl Philipp Riener Stefan Riener



1. INFORMATIONS IMPORTANTES
Emballage

Votre premiére impression est pour nous essentielle.

L'emballage de votre nouveau poéle offre une excellente protection
contre les dommages. Le poéle et ses accessoires peuvent
cependant étre endommagés lors du transport.

Attention 0

Aussi nous vous prions de vérifier attentivement & la réception que
votre poéle est complet et en parfait état. Signalez tout probleme
a votre représentant. Faites attention lors du déballage a ne pas
abimer le manteau en stéatite. Le matériel est tres sensible aux
éraflures. Le manteau en stéatite n'est pas couvert par la garantie.

'emballage de votre nouveau poéle est dans une large mesure sans
impact sur I'environnement.
Conseil @

Le bois de I'emballage n'est pas traité. Il peut donc étre utilise
comme bois de chauffage (pas pour votre poéle a granulés).
Pensez a retirer clous et vis auparavant. Le carton et les feuilles
d’emballage (PE) peuvent sans probléme étre envoyés aux
décharges communales pour y étre recyclés.

Informations générales de mise en garde
et de sécurité

Veuillez impérativement respecter les indications de mise en garde
mentionnées en introduction.

m Avant linstallation et la mise en service du poéle, lisez
attentivement tout le manuel.

m Le propriétaire de la petite installation de combustion ou
la personne habilitée a disposer de la petite installation de
combustion doit conserver la documentation technique et la
présenter a la demande des autorités ou du ramoneur.

m Respectez les normes nationales et européennes, ainsi que
les réglementations locales, applicables & l'installation et au
fonctionnement de la cheminée !

m Les poéles RIKA doivent uniquement étre installés dans des
pieces de vie non humides. Les poéles ne sont pas protégés
contre les projections d'eau et ne doivent pas étre installés dans
des pieces humides. La taille minimale est basée sur la capacité
de chauffage de la piéce ou sur l'isolation de la maison.

m Avant d'installer le poéle, assurez-vous que la capacité de charge
de la sous-construction est suffisante pour supporter le poids du
poéle.

m Pour le transport de votre appareil de chauffage, seuls des
auxiliaires de transport autorisés et dotés d'une force de levage
suffisante doivent étre utilisés.

m Votre appareil de chauffage n‘est pas fait pour étre utilisé comme
échelle ou escabeau.

B Le poéle ne doit en aucun cas étre utilisé avec des joints de porte
défectueux. Les joints doivent étre remplacés par des joints
d'origine RIKA et par une entreprise spécialisée.

B La combustion de matériau inflammable dégage de I'énergie
thermique entrainant un fort échauffement de la surface de
'appareil de chauffage, des portes, des poignées de portes, du
tuyau de fumeée et éventuellement de la paroi frontale de l'appareil
de chauffage. Il est interdit d’entrer en contact avec ces pieces
en l'absence de port de vétements de protection ou d’‘auxiliaires
correspondants tels que des gants thermigues ou des moyens de
manipulation appropriés (poignée de commande).

B Attirez l'attention de vos enfants sur ce danger et tenez-les
éloignés de l'appareil de chauffage lors du fonctionnement de ce
dernier.

m BrGlez uniguement le matériau de chauffage autorisé.

B La combustion ou lintroduction de substances facilement
inflammables ou explosives (essence, huiles lampantes de type
essence, pétrole, allume-charbon pour barbecue, alcool éthylique,
ou liguides similaires), comme p. ex. des vaporisateurs vides dans
lachambre de combustion et leur stockage a proximité immédiate
de votre appareil de chauffage est strictement interdite en raison
des risques d’explosion.

m Lors de lalimentation du poéle, ne portez pas de vétements
amples ou facilement inflammables.

m Veillez 0 ce gu'aucune braise ne tombe de la chambre de
combustion sur un matériau inflammable.

m |l est interdit de poser des objets non résistants & la chaleur sur
'appareil de chauffage ou & proximité de ce dernier.

B Pas mettez pas de linge & sécher sur le poéle.
B Les séchoirs a linge ou dispositifs de méme type doivent étre

placés & une distance suffisante de l'appareil de chauffage —
RISQUE ELEVE D'INCENDIE !

m Lorsque votre appareil de chauffage est en marche, il est

interdit de manipuler des substances facilement combustibles
ou explosives dans la piece ou il est installé ou dans des pieces
attenantes.

m Si le poéle fonctionne en continu, cela a pour conséguence

une usure accrue des piéces et plus particulierement de celles
soumises & des contraintes thermiques. Les intervalles de
nettoyage seront aussi raccourcis. Il est donc indispensable de
respecter scrupuleusement les instructions de nettoyage et

d'entretien.

Attention
Aucun déchet ou liquide ne doit étre bralé dans le poéle !

Attention 0

N'obturez, et ne couvrez en aucun cas la grille de convection de
votre poéle, afin d’éviter toute surchauffe des composants de

l'appareil.

Attention “
Lors du remplissage du réservoir - L'ouverture du réservoir &
pellets est suffisamment grande pour permettre un remplissage

sans probléme. Faites bien attention & ce gu'aucun pellet chute
dans les nervures de convection ou le corps du poéle brilant. Un

fort dégagement de fumée pourrait en résulter.
Conseil ﬁ

Nous recommandons donc un remplissage du réservoir lorsque le

poéle est froid.

Attention 0
Durant les phases de chauffe ou de refroidissement, votre poéle
va se dilater et se rétracter. Cela peut entrainer dans certaines

circonstances de légers bruits de dilatation, ou de craquements.
C'est un phénoméne normal qui ne peut constituer un sujet de

réclamation.
Attention “

Aucune modification ne doit étre apportée au foyer. Cela entraine

en outre la perte de la garantie.

Branchement électrique

Le poéle est livré avec un cable électrique d'env. 2 m. Branchez-
le sur une prise 230Volt/50Hz. La consommation moyenne de
'appareil en mode de fonctionnement normal est d’env. 20 Watt. La
consommation est d'env. 150 Watt pendant 'amorgcage automatique.
Le cdable doit étre placé de fagon & éviter tout contact avec les

parties chaudes ou coupantes du poéle.

Attention, danger de mort! 0
Une utilisation avec un cable de raccordement endommagé n'est
pas autorisée ! Si le cdble de raccordement est endommagé, il

doit étre immeédiatement remplacé par une entreprise spécialisée
qualifiée afin d’éviter tout autre danger.
Attention 0

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés &
'appareil par des raccordements et une utilisation non conformes
et la garantie est annulée.

Premiére chauffe

Le corps du poéle, ainsi que diverses pieces d'acier ou de fonte, sont
peints avec une laque résistante a la chaleur. Il en est de méme pour
les tuyaux de raccordement. Lors de la premiére mise en route, le
séchage de la laque est parachevé. Cela peut produire un léger
dégagement d'odeur. Il faut impérativement éviter de toucher ou de
nettoyer les surfaces laquées lors de cette phase de durcissement.
Le durcissement de la lagque est achevé aprés un fonctionnement &
forte puissance.
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Le bon raccordement de la cheminée

Pour le choix du raccordement et pour garantir une connexion
correcte entre le poéle et le conduit (cheminée), veuillez lire le point
Installation du poéle ou demander conseil & votre maitre ramoneur.

m Les conduits de fumée sont une source particulierement de
danger en termes de dégagement de gaz toxiques et de risques
d'incendie. Demandez les conseils d'un spécialiste agréé pour la
pose et le montage de ces derniers.

m Lors du raccordement de votre conduit de fumée & la
cheminée, veuillez veiller au respect des directives de montage
correspondantes dans la zone des murs d revétement en bois.

B En cas de conditions météorologiques défavorables, surveillez
impérativement la formation des gaz de fumées (inversion
thermique) et les conditions de tirage.

m En cas dacheminement d'air de combustion trop faible, un
dégagement de fumées ou de gaz de fumées risque de se
produire dans votre habitation. La formation de dépdts nocifs
dans l'appareil de chauffage et dans la cheminée risque par
ailleurs de se produire.

B Encas de dégagement de gaz de fumées, laissez le feu s'éteindre
et vérifiez que tous les orifices d'amenée d'air sont dégagés et que
les conduites de gaz de fumées et le tuyau du poéle sont propres.
En cas de doute, informez impérativement votre ramoneur. Un
défaut de tirage peut également venir de la cheminée.

m Lorsqgue le poéle ne fonctionne pas, la porte du foyer doit rester
fermée.

m En cas d'un mauvais calcul de la cheminée et d'une dimension
incorrecte et en cas d'utilisation de matériaux combustibles
mouillés, vous risquez de provoguer un encrassement de
la cheminée, c'est a dire le dépdt de substances facilement
inflammables telles que la suite et le goudron, et par voie de
conséquence un incendie de cheminée.

m Si un incendie de cheminée se produit débranchez le poéle.
Appelez les pompiers et mettez-vous, ainsi que tous les habitants
de I'habitation, en sécurité.

Occupation multiple et mixte

m Votre poéle est adapté & une utilisation multiple et mixte et ne
peut étre utilisé que si la porte du foyer est fermée.

m Un calcul de la cheminée selon EN13384-2 est nécessaire.

m Occupation mixte uniquement en combinaison avec un dispositif
de sécurité BROKO selon I'hnomologation DiBt Z-4313-485.

m Veuillez tenir compte des différentes dispositions nationales.

Fonctionnement indépendant de I'air ambiant

Votre poéle correspond au type CC et peut donc également étre
utilisé comme poéle & pellets indépendant de l'air ambiant.

Dans la mesure ou l'air de combustion nécessaire est amené de
I'extérieur par des conduites étanches, le poéle peut également étre
installé dans des unités d'utilisation qui sont durablement étanches
a l'air conformément a I'état de la technique, ainsi que dans des
unités d'utilisation qui sont équipées d'installations d’aération ou de
ventilation mécaniques. (Voir AJOUT D'UNE AIR DE COMBUSTION
EXTERNE).

Le contréleur de pression différentielle intégré vérifie la pression
différentielle nécessaire entre la chambre de combustion et la piéce
ou est installé le foyer pour un fonctionnement correct.

Si la pression différentielle nécessaire n‘est pas suffisante, le poéle
ne peut pas étre mis en service ou le fonctionnement en cours est
arrété pour des raisons de sécurité.

Les gaz de combustion ne peuvent pas s'échapper en quantités
dangereuses.

Un dispositif de sécurité supplémentaire n‘est pas nécessaire.

Le poéle ne doit pas étre installé avec des installations de ventilation
présentant une dépression inférieure a -15 Pa.
Attention “

Veuillez toujours respecter, en concertation avec votre ramoneur
compeétent, les prescriptions et regles locales en vigueur.

Fonctionnement dépendant de l'air
ambiant

Si le poéle est installé sans arrivée d'air externe, il est considéré
comme dépendant de I'air ambiant.

Dans ce cas, tout I'air de combustion est prélevé dans la piece ou le
poéle est installé via la prise d'air centrale située a l'arriere du poéle.

Assurez-vous donc gu'il y a toujours suffisamment d'air frais pour
une combustion correcte et gqu’aucune installation d'aspiration de
I'air ambiant n‘agit sur le poéle.

Vous trouverez la quantité d'air frais nécessaire dans la liste des
données techniques.

En combinaison avec des installations techniques de ventilation (par
ex. : systemes d'aération et de ventilation contrdlés, hotte aspirante
ou autres), il faut s'‘assurer que le poéle et I'installation technique de
ventilation sont surveillés et sécurisés mutuellement (par ex. via un
contréleur de pression différentielle, etc.) L'apport nécessaire d'air
de combustion d'environ 20 m®/h doit étre garanti.

Conduit d "air de convection

seulement pour les poéles équipé de MULTIAIR:

B Latempérature et la quantité d'air de convection d'un ventilateur
conviennent pour le chauffage d'une piéce supplémentaire.

m Clarifiez la situation de raccordement avec les autorités

compeétentes.

B La température maximale de l'air de convection se monte a
180 °C & la sortie de l'appareil.

m La conduite d'air de convection doit étre la plus courte possible.

m La conduite d'air de convection doit étre la plus directe possible
(minimisez au maximum les coudes).

Sur certains modeles, un couvercle est installé en usine sur le
ventilateur MULTIAIR afin d’éviter une émission de chaleur directe
vers le mur:

Modele

abstrait

Un fonctionnement sans ce cache, ou sans avoir connecté le tuyau
d'air de convection n'est pas autorisé. Le non-respect de cette
disposition entrainerait la perte de la garantie, et aucun dommage
ne pourrait étre pris en charge.

Merci de wvous reporter impérativement aux prescriptions
spécifiques locales ou nationales en matiere de protection
contre 'incendie, avant tout raccordement de la conduite d'air de
convection. linstallation et le montage doivent étre uniquement
réalisés par un professionnel formé.

Attention




2. INSTALLATION DU POELE

(<

Attention
Le montage doit exclusivement étre effectué par un spécialiste
agréé.

(<

Attention
Veuillez respecter les dispositions de construction et de sécurité
applicables au niveau régional. Contactez a cet effet votre
ramoneur.

(<

Attention
Seuls des matériaux d'étanchéité résistants a la chaleur et les
bandes d‘étanchéité, le silicone résistant a la chaleur et la laine
minérale adéquats doivent étre utilisés.

Attention 0

En cas d'un fonctionnement indépendant de l'air ambiant les
raccordements de tuyaux du poéle doivent par conséquent étre
étanchés durablement. Utilisez un mastic pour poéle ou une colle
résistante & la chaleur pour la mise en place du tuyau du poéle sur
le raccord du conduit de fumée conique et pour l'insertion dans la

garniture de tuyau de la cheminée.
Attention 0

Le poéle ne doit en aucun cas étre glissé sur un sol non protégé.

Conseil @

En guise de protection vous pouvez par exemple utiliser du carton
ondulé solide, du carton, ou un vieux tapis. Vous pourrez ainsi
pousser plus facilement le poéle.

Pour un raccordement professionnel, nous recommandons
['utilisation de conduits de fumeée d'origine de marque RIKA.

Raccordement a la cheminée

B L'appareil doit étre raccordé & une cheminée homologuée pour
les combustibles solides et non sensible & I'humidité. L'insensibilité
a I'numidité peut varier si le calcul de la cheminée aboutit a un
fonctionnement & sec.

B Le conduit de cheminée doit avoir un diamétre de 100 mm au
minimum pour les poéles a pellets et pour les poéles a bois selon
le diametre des tuyaux gas fumées de 130 mm & 150 mm au
minimum.

B Evitez de trop longs conduits d'évacuation vers la cheminée. Un
conduit d’évacuation & I'horizontale ne doit pas dépasser les
15 metres.

m Evitez le plus possible les changements de direction du conduit
d’évacuation vers la cheminée.

m Ne pas utilisez plus de 3 coudes au maximum dans le montage
du conduit d’évacuation.

m Utilisez un élément de raccordement avec clapet de nettoyage.

B Leséléments de raccordement doivent étre en métal et remplir les
exigences de la norme (installer les éléments de facon étanche).

m Avant linstallation, une évaluation du conduit doit étre
impérativement réalisée. Les vérifications doivent étre exécutées
selon la norme EN13384-1.

B La dépression maximale (dans le conduit) ne doit pas dépasser
15 Pa.

B L'évacuation des gaz de fumée doit aussi étre garantie en cas de

panne de courant transitoire.
Attention 0

Laprésencedecondensatssurlasortiedesfuméesdoitabsolument
étre évitée. Pour les poéles mixtes, un tube de récupération des
condensats doit étre utilisé en haut en cas de raccordement au
plafond ou au conduit de fumée. Parlez-en & votre installateur ou
a votre ramoneur. Les dommages provoqués par les condensats
sont exclus de la garantie.

Raccordement a un conduit de cheminée
en inox

Le raccordement doit aussi étre vérifié selon la norme EN13384-1.

Seuls des tuyaux isolés (double paroi) en inox doivent étre utilisés.
(Les tuyaux flexibles en alu ou en acier ne sont pas autorisés.)

Une trappe de visite (clapet de nettoyage) doit étre présente pour
une inspection et un nettoyage réguliers.

Le raccordement au conduit doit étre réalisé de facon étanche.

Air de combustion

Tout processus de combustion a besoin d'oxygene provenant de
I'air ambiant. Sur les poéles individuels sans raccordement d'air de
combustion externe, cet air de combustion est prélevé dans la piece.
Cet air prélevé doit étre restitué dans la piece. Dans les habitations
modernes, les fenétres et portes trés épaisses laissent affluer
une quantité d'air trop faible. La situation est également rendue
problématique en raison des ventilations supplémentaires installées
dans I'habitation (p. ex. dans la cuisine ou les toilettes). Si vous ne
pouvez pas acheminer d'air de combustion externe, ventilez la piéce
plusieurs fois par jour afin d‘éviter une dépression dans la piéce ou
une mauvaise combustion.

Arrivée d’air extérieur

Uniquement pour des appareils prévus pour un fonctionnement
indépendant de I'air ambiant.

m Pour un fonctionnement indépendant de I'air ambiante, l'air de
combustion doit étre acheminé vers l'appareil depuis l'extérieur
via une conduite étanche. Selon la norme EnEV, la conduite
d'air de combustion doit étre pouvoir étre coupée. La position
ouverture/fermeture doit étre clairement identifiable.

m Découpez la paroi arriére droite perforée a l'aide d'une lame de
scie 0 méetaux.

m Connectez autube d'aspiration, soit un tuyau de diamétre 125 mm
pour les poéles a bois et mixte, soit de diameétre 50 mm ou 60 mm
pour les poéles & pellets. Fixez-le avec un collier de serrage (non
fourni!). Pour les poéles & pellets avec une sortie plus longue, au-
dela d'un meétre environ, le diameétre doit étre augmenté & environ
100 mm. (Cf. gamme RIKA)

m Afin de garantir une amenée d'air suffisante, la conduite ne doit
pas dépasser 4 metres et ne pas présenter trop de courbures.

m Si la conduite méne a l'extérieur, elle doit se terminer par une
protection contre le vent.

m En cas de froid extréme, surveiller I'éventuel gel de lorifice
d'aération (controéle).

m lIlestégalement possible d'‘aspirer I'air de combustion directement
dans une autre piéce suffisamment ventilée (une cave p.ex.).

B La conduite d'air de combustion doit étre étanchée au niveau de
la tubulure d'air (colle ou mastic).

B En cas de non-utilisation prolongée du poéle, il faut boucher le
conduit d'arrivée d'air extérieur, afin d’empécher I'humidité de

pénétrer dans le poéle.
Attention 0

Veuillez noter que l'alimentation en air de combustion provenant
d'une gaine de ventilation de cheminée intégrée est susceptible
d’entrainer des problemes liés aux courants thermiques. En cas
d'échauffement de l'air de combustion affluant vers le bas, ce
dernier risque de s'élever et d'exercer une résistance contre la
cheminée, entrainant une réduction de la sous-pression dans la
chambre de combustion. Le fabricant de cheminées doit garantir
que la résistance de I'air de combustion est au maximum égale &
2 PA, méme dans des conditions de fonctionnement défavorables
de la cheminée.

Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, la
conséquence est le plus souvent une mauvaise combustion dans le
poéle et/ou une dépression d'air dans la piece.
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3. PROTECTION INCENDIE

Distances minimales

dL
dC
dS
d
dP (dnon) R
dP (dnon) dR |
[
19
[ T T
dF
Distance minimale...
d, .. de l'arriére vers les matériaux combustibles [mm] 100
d, .. des cotés vers les matériaux inflammables [mm] 100
dc .. de la face supérieure aux matériaux combustibles dans le plafond [mm] 1000
dp .. de la face avant vers les matériaux combustibles [mm] 800
d,_. .. de la face avant vers les matériaux combustibles dans la zone de rayonnement avant inférieure [mm] 200
d, ... de la face avant vers les matériaux combustibles dans la zone de rayonnement latérale avant [mm] 100
d, ..en dessous du sol (sans les pieds) vers des matériaux combustibles [mm] 0
d.. .. vers des parois incombustibles [mm] 400
Conseil

pour les travaux de service et d’entretien, nous vous prions de respecter une distance minimale de 20 cm sur les cotés et derriére le four.



Zone de rayonnement

PAR RAPPORT AUX MATERIAUX INFLAMMABLES VERS DES MATERIAUX NON INFLAMMABLES

100

Qv

008

30°

30°

&6
o6

Protection des sols

Les sols inflammables (bois, tapis, etc.) doivent étre protégés par un revétement en matériaux de construction incombustibles (verre, tole
d'acier ou céramique). La maniére dont cette protection du sol doit étre réalisée varie d'un pays a l'autre.

La température maximale au sol de votre modeéle de four ne dépasse pas 60 C° au-dessus de la température ambiante. Il ne peut donc pasy
avoir d'augmentation excessive de la température dans la partie inférieure du four et il n‘est pas obligatoire de placer une plague réfractaire
sous le four. Une plague d'appui serait donc suffisante.

Attention 0 ‘

Il convient de respecter les dispositions et ordonnances spécifiques au pays !

Conseil @

Si aucune loi nationale ne traite de ce sujet, on peut se référer a la norme ONORM B8311:
Les foyers doivent étre placés sur un support en matériaux incombustibles posé sur le sol. Celui-ci doit dépasser le foyer d'au moins 5 cm
sur les cotés et d'au moins 30 cm du coté de la commande, devant l'ouverture de la chambre de combustion.
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4. TECHNOLOGIE/ FONCTIONS DE SECURITE

'avancée technologique de votre nouvel appareil combiné résulte de
longues années de tests réalisés en laboratoire et dans la pratique.
Les avantages pratiques de votre appareil & bois de blches/pellets
sont particulierement convaincants.

La palette de modes de fonctionnement possibles répond a toutes les
attentes. Gréce a la reconnaissance automatique du combustible, le
mode de fonctionnement peut étre changé a tout moment - insérer
simplement du bois de blches pendant le mode pellets ou allumer
le bois de blches avec le brlleur a pellets.

Un mode bois de blches sans courant a régulation manuelle est
en outre également possible. Un parfait fonctionnement est ainsi
garanti en cas de panne de courant prolongée.

Attention 0

Pendant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez entendre
des bruits (flammes, chute de granulés, moteurs), normaux et non
génant, dus a la régulation automatique de l'appareil.

Confort de commande

La régulation de la combustion & commande par microprocesseur
optimise, a l'aide de l'actuelle température du foyer, I'interaction
du ventilateur pour conduite de fumées, de la position du volet
d'aération et de la vis sans fin. Ceci garantit un état de combustion
et de fonctionnement optimal & la fois en mode pellets et en mode
bois de blches.

Toutes les fonctions peuvent étre commandées de facon centralisée
a l'aide de l'écran tactile intégré. La surface graphique intuitive
garantit une commande ultra simple. Tous les réglages peuvent étre
effectués simplement et rapidement.

Une efficacité optimale - des émissions
réduites

Une trés grande surface d'échangeur de chaleur produit, en
association avec un contréle optimal de l'air de combustion, une
excellente exploitation du combustible.

L'addition continue et bien dosée de pellets dans un brdleur optimisé
en fonte gris de qualité supérieure permet une combustion presque
parfaite associée a trés bonnes valeurs de gaz d'échappement — et
ce a chaqgue étape du fonctionnement.

La combinaison d'une régulation de l'air automatique & température
dirigée et d'une forme de pare-blches optimisée rend possible,
en mode bois de blches, une combustion & faible émissions et un
rendement extrémement élevé.

Attention 0

Du fait de la régulation automatique, des bruits de flamme, des
chutes de pellets et la commande des composantes électriques
peuvent étre perceptibles.

Sécurité anti-retour et clapet de fumée

Le systtme de sécurité du poéle mixte repose sur un double
principe sécuritaire. Dans le cas ou un fonctionnement normal ne
serait plus garanti & cause de la défaillance d'un composant ou
d'une panne de courant, la « guillotine » anti-retour de flammes est
libérée dans la descente des granulés. La communication entre le
réservoir de granulés et la vis d'approvisionnement horizontale est
ainsi immédiatement interrompue. De ce fait, tout retour de feu de
granulés est impossible. La fermeture de la « guillotine » anti-retour
de flammes entraine en méme temps l'ouverture du clapet de
fumeée. Ainsi, la combustion dans la chambre se termine gréce au
tirage naturel.

Attention 0
Vérifiez systématiquement & chague maintenance/entretien le bon
fonctionnement du clapet de fumée par couper le courant.

Cycle d‘auto-nettoyage

Toutes les heures, la vitesse de rotation du ventilateur du gaz de
fumée augmente pour peu de temps afin d'évacuer les cendres
du foyer, augmentant ainsi la sécurité de fonctionnement. L'écran
affiche nettoyage comme état de fonctionnement.

Uniquement pour poéles avec grille basculante :

Toutes les 5 heures (intervalle a régler selon besoin), le poéle procede
auncycle d'auto-nettoyage supplémentaire. L'appareil passe en état
de combustion. Ensuite, aprés exécution d'un cycle de basculement
il est allumé de nouveau. Sur l'écran, l'affichage détat nettoyage
approfondi apparait en continu. Le cycle de basculement sert a
évacuer les cendres et dépdts durs du foyer dans le tiroir a cendres.

Attention 0

Lors du processus de décendrage automatique (démarrage ou
nettoyage), un bruit dd a la rotation de la grille de décendrage peut
se faire entendre temporairement.

Attention 0

Cette fonction supplémentaire ne pourra en aucun cas remplacer
le nettoyage manuel décrit dans les chapitres NETTOYAGE
et ENTRETIEN. Il est impératif d'effectuer celui-ci dans des
intervalles réeguliers.

Surchauffe

Un limiteur de température de streté (STB) met automatiquement
le poéle & l'arrét en cas de surchauffe. Une fois le poéle-cheminée
refroidi, le STB doit étre déverrouillé (enfoncé) manuellement sur
I'arriere du poéle. Une fois que le message d'erreur de I'écran tactile
est acquitté et que le clapet de retour de flamme ou le clapet des
gaz de fumée est activé, le poéle-cheminée est & nouveau prét &
fonctionner. Le mode de fonctionnement paramétré est maintenu.

Attention 0

Si un état de surchauffe est apparu, des travaux de maintenance
et de nettoyage doivent impérativement étre effectués ! Si une
erreur survient plusieurs fois successivement, un fonctionnement
sans danger n‘est plus garanti et le service client doit étre informé
immeédiatement.

Déconnexion basse température

Si le poéle refroidit en-dessous d'une température minimum,
'appareil se met a l'arrét. Cette déconnexion peut par exemple
également se produire en cas d'allumage tardif des pellets.

Protection de surintensité électrique

L'appareil est protégeé contre la surintensité a l'aide d'un coupe-
circuit principal (sur l'arriére de l'appareil).

Surveillance des composants

Tous les composants électriques utilisés doivent étre surveillés
en permanence pendant le fonctionnement. Si un composant
est défectueux ou s'il ne peut étre activé correctement, le
fonctionnement est suspendu et un avertissement ou un message
d'erreur est émis (cf. MODE D'EMPLOI ECRAN TACTILE).

Surveillance moteur vis sans fin

Des pellets trop longs, ou trop humides, ou méme
avec un taux de poussiere trop éleve, peuvent
générer un bouchon dans le canal de la vis sans fin.

(cf. ,CE QUIL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULES" cCela
peut aussi se produire lorsque les pellets s‘accumulent dans le
bol de combustion et remontent jusgu'au tuyau de descente
des granulés. Dans les deux cas, le moteur de vis sans fin se
retrouve en surtension, ce qui produit le message derreur :
,MOTEUR HORIZONTAL BLOQUE" Le fonctionnement du poéle s'en
trouve arrété. Merci de prévenir rapidement votre service client dans
ce cas!



5. OPTIONS CONFORT

Capteur d’ambiance, Capteur d’ambiance
radio

Cette option permet de commander votre poéle-cheminée par le
biais du capteur d'ambiance. En plus de la température ambiante,
les temps de chauffage souhaités peuvent également étre réglés. La
température ambiante paramétrée est maintenue pendant la durée
des temps de chauffage.

Des informations plus précises sont disponibles dans la notice
d'utilisation des options capteur d'ambiance ou du capteur
d'‘ambiance radio.

Interface

pour diverses options

Le CAPTEUR DAMBIANCE et LE CAPTEUR D'AMBIANCE RADIO
peuvent étre raccordés sur l'interface (face arriere du poéle) a l'aide
du céble de connexion fourni.

Interface USB

Port série

Demande externe
y compris pont de cdable

(A L'ETAT DE LIVRAISON)

Accessoire externe

m Controleur de dépression* pour une utilisation multiple (par ex.
BROKO - par défaut sur ON, voir les paramétres)

B Thermostat d‘ambionce externe*, Contréleur rotatif* (en

combinaison avec MULTIAIR)

B Interrupteur & contact sec (par ex: domotique..)*

* Retirer le cavalier et brancher un cdble monophasé de section
0,5-0,75mm?2.

Si votre poéle fonctionne avec un accessoire externe, cela peut
prendre environ 1T minutes pour qu'il s'éteigne.
Attention 0

Si ni le cavalier, ni un accessoire externe n'est branché (par
ex : thermostat d‘ambiance externe), le fonctionnement est
impossible. 'accessoire externe prime avant tout sur le mode de
fonctionnement (MANUEL/AUTOMATIQUE/CONFORT).

Port série

B Thermostat filaire RIKA/ Thermostat radio RIKA (disponible en
option)

B RIKA GSM Control (disponible en option)

Port USB

m FIRENET (disponible en option)

Thermostat d‘ambiance externe

Votre poéle-cheminée est équipé d'une interface située sur la paroi
arriere, sur laquelle le raccordement d’'un thermostat d'‘ambiance
disponible dans le commerce est possible. L'utilisation d'un cdable
bipolaire d’'une section de 0,5 a 0,75 mm? est & cet effet nécessaire.
Ce cable peut étre fixé & la place du pont de céble monté a I'état de
livraison.

Raccordement externe pont de cable

Si la commande de votre poéle-cheminée doit étre prise en charge
par un thermostat d'ambiance externe, vous devez raccordement ce
dernier (1) & la place du pont de céble (2) monté en standard.

Le thermostat d'‘ambiance externe raccordé peut fonctionner en
MODE MANUEL ou en MODE AUTOMATIQUE. La puissance
de chauffage paramétrée est approchée dans les deux modes. En
MODE AUTOMATIQUE, les temps de chauffage paramétrés sur
'appareil peuvent en outre étre activés.

Dans le menu principal INFO, vous pouvez lire, dans le point de sous-
menu Info—Entrées, si la demande externe est actuellement activee.

Si votre poéle-cheminée recoit une demande externe de réglage du
fonctionnement, sa déconnexion peut nécessiter jusqu’a 5 minutes.
Tous les autres réglages de votre thermostat d‘ambiance sont
indigués dans la notice d'utilisation fournie.

Attention 0

Aucun fonctionnement n'est possible en l'absence de
raccordement d’'un pont de cable ou d'un thermostat d'ambiance
externe. La demande externe est prioritaire sur tous les autres
modes (MANUEL/AUTOMATIQUE/CONFORT).

Option RIKA FIRENET 2nd Generation

Uniquement pour les poéles & granulés et poéles mixtes avec écran
tactile et version 2.29 ou supérieure

Le module RIKA FIRENET permet de relier votre poéle au réseau
internet. Vous pouvez vous connecter au poéle & partir de n'importe
quel appareil disposant d'une liaison internet (Tablette, PC,
smartphone..). Vous pouvez ainsi visualiser le statut de votre poéle,
ainsi que diverses informations et procéder au réglage de certains
parametres a distance.

Pour plus d'informations, contactez votre distributeur agréé.

RIKA VOICE commande vocale

Uniquement pour les poéles & granulés et poéles mixtes avec écran
tactile en version V2.26 en combinaison avec module RIKA FIRENET
et Amazon Alexa

RIKA VOICE vous permet de controler votre poéle & pellets ou poéle
mixte RIKA par commandes vocales. Mettre en marche ou arréter,
changer de mode de fonctionnement, régler la puissance calorifique
souhaitée ou la température ambiante : une courte phrase suffit !

Plus informations sur rika.fr ou chez votre revendeur RIKA.
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6. CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES GRANULES

Ce que sont les granulés

Les granulés de bois sont un combustible normalisé. Chaque
fabricant doit se conformer a certaines obligations, afin de permettre
un chauffage optimal et offrant une bonne efficacité énergétique.
Les granulés sont produits & partir de déchets de bois résultant de
travaux de sciage et de rabotage ainsi que de morceaux de bois des
installations forestieres. Ce produit de sortie est divisé, séché puis
comprimé sous forme de combustible sans utilisation d’'un agent
liant.

ENplus - granulés

Cette norme définit des critéres de sécurité sur le marché européen
des granulés. Des numeéros d'identification garantissent la tragabilité
des granulés.

Les installations de production et le déroulement du processus de
fabrication sont contrélés chaque année chez les fabricants de
granulés. Un systeme d'assurance qualité veille & la conformité des
granulés avec les exigences de cette nouvelle norme. La condition
préalable & un chauffage sans défaut est ainsi garantie.

Specification granules de bois selon
ENplus — A1

Parameétres m

Diamétre mm 6 (+1)?
Longueur mm 3,15-40%
Densité en vrac kg/m? = 600
Pouvoir calorifique MJ/kg > 16,5
Teneur en eau Ma.-% <10
Fraction des fines Ma.-% <1
Résistance mécanique Ma.-% = 97,59
Teneur en cendres Ma.-% <07
Zz:wdr:’éersature de ramollissement des (OT) °C > 1200
Teneur en chlore Ma.-% = 0,02
Teneur en soufre Ma.-% = 0,03
Teneur en azote Ma.-% <03
Teneur en cuivre mg/kg ¥ <10
Teneur en chrome mg/kg ¥ <10
Teneur en arsenic mg/kg ¥ <1
Teneur en cadmium mg/kg ¥ <05
Teneur en mercure mg/kg ¥ <01
Teneur en plomb mg/kg ¥ <10
Teneur en nickel mg/kg ¥ <10
Teneur en zinc mg/kg ¥ =100

1) a I'état anhydre

2) Le diameétre doit étre indiqué

3) 1% des granulés au maximum peuvent présenter une longueur
supérieure & 40 mm, longueur max. 45 mm

4) La valeur limite = 977 Ma.-% est applicable lors des mesures avec
le lignotester (contrdle interne)

Votre poéle est seulement agréé pour la combustion de granulés
de bois en qualité certifié. Nous vous prions de demander un
combustible contrélé et une liste de fabricants de combustibles
certifiégs & votre représentant en poéle G  granulés.

Attention

Brilez exclusivement des granulés contrélés selon la norme
ENplus - Al L'utilisation de combustibles en granulés de qualité
inférieure ou non autorisés affecte le fonctionnement de votre
poéle et peut conduire & l'annulation de l'assurance et de la
garantie et de la responsabilité produit associée.

Attention 0

La température et la puissance de votre poéle peuvent varier en
raison des différentes qualités de pellets.
Attention 0

Le débit aoffiché lors de la consommation de pellets
(INFO - PARAMETRES - PELLETS CONSOMM.) peut différer de la
quantité réelle en raison de la qualité et de la densité apparente
différentes des pellets. Cela ne constitue pas un motif de
réclamation.

Attention 0
Il ne faut pas braler de la paille, du maris et des plaquettes des dans
le four! Respectez I'interdiction de faire brdler des déchets | Votre

poéle peut étre endommagé, de plus la garantie se trouverait dans
ce cas annulée.

Ajout de combustible pendant le
fonctionnement

Attention 0

Lors du remplissage ne touchez pas le poéle chaud avec le sac
de granulés. Retirez immeédiatement les granulés en-dehors du
réservoir !

Pour éviter que le feu ne s'éteigne par manque de combustible,
nous vous conseillons de vérifier que le réservoir est suffisamment
rempli. Vérifiez régulierement le niveau de remplissage du réservoir.
Le couvercle du réservoir doit rester fermer sauf lors du remplissage.
Si vous ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir pendant que
'appareil fonctionne, le ventilateur démarre et l'alimentation en
granulés s'arréte. Le poéle se remet en marche aprés la fermeture
du couvercle.

Capacité du réservoir : (cf. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES)
Stockage des granulés

Pour garantir une combustion sans probléme des granulés en bois,
il est absolument nécessaire de garder le combustible autant que
possible au sec et sans poussiéres.

Méme en sachets, les granulés ne doivent pas étre stockés a l'air
libre ni exposés & l'atmosphére. Ceci risquerait d'entrainer un
engorgement de la vis sans fin.

Attention
Les bouchons de vis sans fin sont exclus de la garantie.

Quantité de combustible

Charge Charge
nominale partielle
Mode pellets ~2,3 kg/h* ~0,8 kg/h*
Autonomie avec 22 64 h*

réservoir a pellets plein
*Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type
de granulés

Attention 0
La consommation en granulés dépends de la grosseur des

granulés. Plus ils sont grands, plus la vitesse de l'alimentation se
reduit et vice versa.

Foyer a feu temporaire (INT)

Votre poéle correspond au type INT et est donc un foyer a feu
temporaire. Celui-ci est prévu pour fonctionner & intervalles
rapprochés pendant une durée gquelconque par des remplissages
successifs.

Attention 0
Si le poéle est chauffé en continu, il en résulte une usure accrue,
en particulier des piéces soumises a des contraintes thermiques.
Les intervalles de nettoyage peuvent étre raccourcis. Veuillez

donc impérativement respecter les consignes de nettoyage et
d'entretien !




7. MONTAGE/DEMONTAGE DE LA PIERRE

0 Vous pouvez maintenant soulever la pierre supérieure vers l'avant.

Attention
Toute manipulation sur lappareil nécessite impérativement
le débranchement de la fiche dalimentation du poéle et le
refroidissement complet de ce dernier.

Attention 0

Ne jamais laisser tomber d'objets (vis etc.) dans le réservoir a
pellets lors du montage/démontage — la vis sans fin risquerait de
se bloquer et d'endommager le poéle.

Attention 0

Lorsdetouteslesactivitésdetransformation,faitesparticulierement | Otez Iécrou hexagonale ainsi gue la rondelle dans le réservoir pour
attention a vos doigts et & toutes les piéces d'habillage et & tous l'autre pierre.

les composants du poéle. Choisissez des supports souples afin que
vos équipements et les pieces d’habillage du poéle ne rayent pas

FRANCAIS

Démontage de la pierre

Ouvrez la porte vitrée avec la touche correspondante de I'écran
tactile, avant de débrancher le poéle.

Otez le couvercle de l'appareil, en le soulevant tout simplement.

Soulever un peu la pierre et la retirer avec précaution vers 'avant
légérement en oblique.

Ouvrez le couvercle du réservoir de pellets jusqu'a la butée. Il restera
ouvert dans cette position.

Dévissez les 2 vis a oreilles qui arretent la paroi latérale et la soulevez
par le haut.

Remontez dans l'ordre inverse toutes les pieces démontées.

Régler les dimensions de la fente

| Avec les vis identifiées en vert, vous pouvez régler I'ajustement des
pierres, de facon & ce que leurs surfaces et la porte vitrée soient
bien alignées. Aprés vous serrez les écrous hexagonales pour fixér
les pierres.

Otez l'écrou hexagonal auto-bloquant, y compris la plaque de
recouvrement servant a l'étanchéité du réservoir et I' écrou
hexagonale ainsi que la rondelle & l'autre coté.

#13

Ensuite, positionnez le couvercle de convection dans les
ergots correspondants. 12 |1 3



8. INTRODUCTION AU PROTOCOLE DE MISE EN SERVICE

Instructions pour |'utilisateur

IIs'agitde I'un des points les plus importants de la mise en service. Les
points suivants doivent étre transmis de maniere compréhensible &
I'exploitant par un technicien de service agréé :
Fonctions de I'appareil
B Explications des processus de l'appareil pendant l'allumage, le
fonctionnement régulé, la phase de nettoyage, etc.
Commande
m Remplissage du réservoir a pellets
Fonctions et réglages

]
m Options / accessoires
]

Programmation des temps de chauffe

Mode d‘emploi

B Remise et indication du contenu concernant les points suivants

Conditions de garantie

m Différence entre assurance (légale) et garantie (volontaire),
B conditions de la garantie

m définition des piéces d'usure

|

indication relative a la qualité des pellets & utiliser et les
conséquences d'une qualité défectueuse

K RIKA

Adresse d'installation
Nom, prénom

Rue, numéro du batiment
CP, ville

E-mail, téléphone

Informations sur I'appareil
Type d'appareil

Numéro de série

Revétement intact ?

D oul D NON

Périphérique électrique

Prise de courant raccordée a la terre D

D Modele
D Modéle

Contrdle du systéme et des dispositifs de sécurité

Thermostat d'‘ambiance

FIRENET

Clapet d'évacuation des fumées contrélé (poéle mixte) D

Clapet coupe-feu contrélé (poéle mixte) D

D oul D NON

[0) Capteur de pression différentielle (corps)
o)
g Installation
3
Montage conforme aux instructions,
I d'utilisation et d'installation D vl D NON
5 Remarques :
O]
(o))
£
- ATTENTION :

he radoecities ghoogitionst loidnatigaalegainsitaue ges digaosisdans ghregits en

Notice de nettoyage

B En cas de fonctionnement régulier du chauffage, un nettoyage
régulier est nécessaire

B Le tiroir & cendres doit étre vidé régulierement

m Selonle modele de 'appareil, les conduits de gaz d’échappement
doivent étre nettoyés un ou deux fois par saison de chauffage,
idéalement par une entreprise spécialisée

Attention: 0

Nous vous conseillons de faire effectuer un entretien complet sur
votre poéle chaque année par un professionnel.

Combustion

B Toutes les portes doivent fermer de facon étanche, afin de
prévenir toute mauvaise arrivée d'air

COMPTE-RENDU DE
MISE EN SERVICE

pour les poéles a pellets et mixtes.
Revendeur RIKA

Tampon du revendeur

Version du logiciel
Version de I'écran

Année de fabrication

Modem GSM

D Fonctionnement vérifié D

Opérateur téléphonique

Détecteur de fumée fonctionel ?

Cou
Cou

CJnow
CJnow

Protection de sol anti-inflammable en place ?

Divers

Hauteur de la piéce

Oou
Oou
Cou

D NON

D NON

CJnow
-

Ventilation de la piéce & vivre
Hotte aspirante (raccordement extérieur)

Evacuation de la condensation



9. ENTRETIEN

Le type de combustible détermine la fréquence des nettoyages et
des opérations d’entretien de votre poéle. La présence d’humidité,
de cendres, de poussiere et de copeaux peut entralner un
doublement de la fréguence. Nous vous rappelons de n'utiliser
comme combustible que les granulés de type conseillé et controlé

et du blches bien séchés.
Attention 0

Les cendres peuvent étre encore chaudes. Gardez-les dans un
récipient métallique. RISQUE D'INCENDIE ! Dans un état refroidi
jetez dans les ordures menageres normales.

Attention: 0

Nous vous conseillons de faire effectuer un entretien complet sur
votre poéle chaque année par un professionnel.

Nettoyage le foyer de combustion

(1 fois par semaine)

Le vidage automatique des cendres avant et pendant le
fonctionnement de l'appareil ne suffit pas & éviter 'encombrement.

Nettoyez régulierement la chambre de combustion, la grille
basculante et le bac de combustion du méchefer et des cendres.

Utilisez la fonction de nettoyage pour mettre la grille & la verticale.

Poéle ETEINT

Retirez le machefer avec la brosse livrée. Poussez les cendres vers le
cendrier & l'aide d’une balayette avant de passer l'aspirateur dans
le foyer.

Lors du nettoyage (avec la brosse), faites attention a ne pas
endommager la bougie Aspirez régulierement le tuyau d'allumage
et degagez & l'intérieur les dépdts de poussiere.

Attention 0

Nettoyez régulierement le foyer de combustion. Effectuez le
nettoyage a froid, quand les braises sont éteintes !
Attention 0

Pour éviter la formation d’'une éventuelle crolte dure, il est conseillé
de faire fonctionner régulierement le poéle & une puissance plus
élevée, ou bien en mode mixte, de faire briler de la méme maniére

des blches.

Nettoyage de la sonde de température de
flamme

Nettoyez & intervalles réguliers les dépdts de cendres sur la sonde
de température de flamme. Utilisez & cet effet un chiffon propre ou
du papier journal.

Vider le tiroir d cendres

Quvrez la porte du cendrier avec la clé livrée et videz régulierement
le tiroir & cendres. Tirez-le simplement vers vous.

Nettoyage du verre de porte

Les produits de combustion de certaines substances inflammables,
en particulier les tres fines cendres des granulés de bois, créent un
dépdt, semblable a une buée. Suivant la qualité des granulés (en
particulier en cas de faible puissance) ce dépdt peut étre clair ou
sombre. Nettoyez au mieux le verre de la porte du foyer avec une
étoffe humide. Pour nettoyer les salissures difficiles, vous trouverez
chez votre représentant en poéle un détergent spécifique, sans
solvant ni acide caustique pouvant abimer la surface de verre.

Nettoyage des surfaces laquées

Essuyez les surfaces laquées avec un chiffon légerement humide,
puis séchez immédiatement avec un chiffon doux et sec. Ne pas
frotter. N'utilisez aucun nettoyant contenant des solvants.

14|15
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10. NETTOYAGE

En fonction de la consommation de pellets, un message invitant
a nettoyer le poéle apparait a intervalles réguliers sur l'écran. Ce
message peut étre acquitté sur I'écran tactile, tout en continuant a
fonctionner. Effectuez un cycle de nettoyage & la prochaine occasion.

Ensuite, remettez le compteur & zéro dans le menu REGLAGES /
sous-menu REGLAGES, conformément aux instructions d’utilisation
de I'écran tactile.

Conseil
Le message ne cessera de réapparaitre que lorsque vous aurez
réinitialisé le volume d’alimentation dans le menu PARAMETRES /

Réinitialisations.
Attention 0

Votre poéle doit étre éteint et refroidi avant toute opération
d’entretien. N'intervenez sur l'appareil qu‘aprés avoir débranché la
prise de courant.

Ouvertures d‘air de convection

Nettoyez régulierement & l'aspirateur les dépdts de poussiere dans
les ouvertures d'air de convection.

Le poéle doit étre nettoyé a fond avant le début de la saison de
chauffage afin d'éviter les odeurs excessives.
Attention 0

Pour éviter une surchauffe des composants internes de votre
poéle, ne couvrez jamais les ailettes de convection !

Nettoyer les conduits de fumée

Les conduits de gaz de fumées sont situés sous et a coté du foyer.

Ouvrez la porte vitrée avec la touche correspondante de I'écran
tactile, avant de débrancher le poéle.

Otez le couvercle de l'appareil, en le soulevant tout simplement.

Desserrez l'écrou a oreilles du couvercle de la chambre de

combustion et basculez le boulon & ceil sur le coté.

Quvrez le couvercle jusqu'da la butée.

Attention
Veillez a vos doigts ! Danger de blessure !

°

Enlevez le déflecteur supérieur horizontal et vertical..

Nettoyez maintenant les conduits d'évacuation de fumées avec les
brosses fournies. Aspirez les résidus de combustion dans la zone du
déflecteur.

Dévissez les deux vis & oreilles sous la porte du cendrier et enlevez le
couvercle de nettoyage.

Aspirez les résidus de combustion dans le collecteur de fumée et
notamment dans les bandes de transition avec les conduits de
fumeée latéraux (gauche et droite).

Dévissez les deux écrous & oreilles et enlevez le couvercle de
nettoyage.




Aspirez les résidus de combustion du boitier de fumeée.

Nettoyage de la trémie & granulés

e o ° Ne remplissez pas immeédiatement le récipient complétement vide,
® ) ) . mais enlevez les résidus (poussiere, copeaux, etc.) du récipient vide.
© L'‘appareil doit étre déconnecté de l'alimentation électrique pendant
s cette opération !
- - | Nettoyage des conduits de fumée
[J
o ! I " (1fois par an)
o - Démontez les conduits de fumée, puis vérifiez et nettoyez le
T — 7| raccordement & la cheminée. Les dépdts de suie et de poussiere
== 3 . X ) A NN
dans le poéle et les conduits de fumée peuvent étre enlevés a l'aide
Remontez dans l'ordre inverse toutes les piéces démontées. d'une brosse et d'un aspirateur.
Ensuite, positionnez le couvercle de convection dans les ergots | Attention 0
correspondants. L'accumulation de cendres volantes peut nuire aux performances
du poéle et présenter un risque pour la sécurité.!
Attention 0
Des couvercles de platre mal scellés peuvent entrainer une Paliers
aspiration d'air parasite dans le poéle, ce qui peut conduire & une
combustion incompléete dans la chambre de combustion et, par la (1fois par an)
suite, a une accumulation de granulés - RISQUE D'INCENDIE !
Tous les roulements intégrés (vis a granulés, grille tournante) doivent
Remplacez les joints défectueux (poreux, effilochés) apres le|  étre vérifiés. Nettoyer ou remplacer les roulements en fonction de
nettoyage et I'entretien pour garantir le bon fonctionnement de leur état.
votre poéle mixte.
Attention 0 Inspecter le joint de la porte
Lubrifiez toutes les vis et tous les éléments filetés soumis a la (1fois par an)
chaleur avec une pate métallique lubrifiante afin de les maintenir
mobiles jusqu'a la prochaine utilisation. La plage de travail du| Létat des joints de la porte de la chambre de combustion et de la
lubrifiant doit étre nettement supérieure & 1000 °C ! vitre de la porte doit étre vérifié au moins une fois par an. Réparez ou
remplacez le joint en fonction de son état.
Air de combustion - collecteur Attention , , u
, . . Seuls des joints intacts garantissent le fonctionnement parfait de
d‘admission votre poéle !
Si nécessaire, aspirer également la buse d'admission d'air. - 0
Attention
; 0 Des couvercles de nettoyage mal scellés peuvent entrainer une
Ail:ten_tlon X ; ) ) _ aspiration d'air parasite dans votre appareil, ce qui peut conduire
N/ospilrez le poéle que lorsquil ,est froid ! Sinon, vous risquez & une combustion incompléte dans la chambre de combustion et,
d'aspirer des braises - DANGER D'INCENDIE ! par la suite, & une accumulation de granulés - RISQUE D'INCENDIE!
Remplacez les joints défectueux (poreux, effilochés) apres le
nettoyage et I'entretien pour garantir le bon fonctionnement de
votre poéle a granulés.
Nettoyage des conduits de fumée
(1fois par an)
Retirez les tuyaux d‘évacuation, puis vérifiez et nettoyez le

raccordement & la cheminée. Les dépdts de suie et de poussiere
dans le poéle et les conduits de fumeée peuvent étre brossés et
aspirés.

Attention 0
Vérifiez que la cheminée n'est pas obstruée. Les gaz d'incendie

produits par les cheminées obstruées sont dangereux. La
cheminée et le conduit de fumée doivent étre dégagés et ramonés

conformément aux instructions.
Attention 0

L'accumulation de cendres volantes peut nuire aux performances

du poéle et présenter un risque pour la sécurité !
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11. PROBLEMES ET SOLUTIONS

Probléme 1

Probléme 3

La flamme est faible et orange. Les granulés s‘accumulent dans le
foyer de combustion.

Causes
B Air de combustion insuffisant
B Tirage de la cheminée est trop faible.

B Poéle est encrassé de suie.
Solutions

B Retirez les cendres et le machefer des ouvertures d'entrée d'air,
nettoyez le foyer (voir NETTOYAGE et ENTRETIEN).

B Essayez de trouver des granulés de meilleure qualité.

m Vérifiez que les conduites d'évacuation des fumées ne sont pas
bloguées par des cendres (voir NETTOYAGE et ENTRETIEN).

m Vérifiez que les conduites d'air et de fumées ne sont pas bloguées
ou engorgées.

m Contrélez les joints des portes et du couvercle de nettoyage (voir
NETTOYAGE et ENTRETIEN).

B Nettoyez les pales du ventilateur (voir NETTOYAGE et

ENTRETIEN).

m Faites effectuer I'entretien par un spécialiste agréé.

Probléme 2

Le poéle émet une odeur forte et la fumée sort des ouvertures.

Causes

m Phase d'allumage (mise en service)

B Le poéle est empoussiéré et/ou sale.

Solutions

m Attendez la fin de l'allumage et aérez suffisamment.

B Passez régulierement l'aspirateur dans les ouvertures d'air de
convection.

Sortie de fumées pendant le chauffage

Causes

m Trop de cendres dans la chambre de combustion
B Tirage de la cheminée trop faible

® Raccords non étanches
Solutions

m Nettoyez la chambre de combustion régulierement (aspirateur).
m Contréle de l'obstruction de la cheminée.

m Vérifiez les raccords, réparez-les le cas échéant.

Attention 0

Faites attention & ce que l'appareil soit débranché lors des
vérifications de I'unité de controle et des céblages. Les réparations
ne doivent étre effectuées que par du personnel technique qualifié.

Conseil @

En cas de message d'erreur, résolvez d'abord le probleme
correspondant avant de remettre l'appareil en marche en
confirmant le message d'erreur.
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12. DONNEES TECHNIQUES

K RIKA

Coordonnées du fabricant

DOCUMENTATION TECHNIQUE

conformément au réglement de la Commission

(UE) 2015/1185 et 2015/1186
Ecodesign

Fabricant : RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Contact: Andreas Bloderer
Adresse : Mdillerviertel 20

4563 Micheldorf

Austria

Détails de I'appareil

Nom du modéle :

DOMO Il (RAH/RAO/PGI/MA)

Modéles équivalents :

Laboratoire notifié:

Technische Universitdt Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien,
Austria

Laboratoire notifié:

1746

Numeéro du rapport d'essai:

PL-25026-01-P

Application de normes harmonisées :

EN 16510-2-6:2022

Autres normes/ spécifications techniques appliquées :

Fonctionnalité de chauffage indirect : Non
Puissance thermique directe : 10,0
Puissance thermique indirecte : -
Caractéristiques lors du fonctionnement avec le combustible adapté

Efficacité énergétique saisonniere ns: 79%
Efficacité énergétique saisonniére RIKATRONIC ns : -
Indice d'efficacité énergétique : 120

Indice d'efficacité énergétique RIKATRONIC :

Précautions particuliéres pour le montage, l'installation ou I'entretien

Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité, telles que les distances par rapport aux matériaux de construction combustibles, doivent étre respectées !

Une alimentation suffisante en air de combustion pour I'appareil doit étre garantie a tout moment. Les systemes d'aspiration d'air peuvent perturber I'alimentation en air de

combustion !

Les valeurs des gaz de combustion de I'appareil doivent étre respectées pour le dimensionnement de la cheminée !

Caractéristiques en cas de fonctionnement exclusivement avec le combustible adapté

Puissance de chauffe

Puissance de chauffe nominale Prom 10,0 kw
Puissance de chauffe minimale Prin 3,0 kw
Rendement utile

Rendement utile a la puissance nominale Nthnom| 90 %
Rendement utile & la puissance minimale Nthymin 97 %
Consommation électrique auxiliaire

A la puissance nominale €linax 0,02 kw
A la puissance minimale elimin 0,01 kw
En mode veille elsg 0,003 kw

Puissance requise pour le fonctionnement de l'‘appareil

Puissance requise pour le fonctionnement de l'‘appareil

NPD kw

| Poilot




Type de Puissance de Chauffage/Régulation de la température ambiante

Un seul niveau de puissance, pas de contréle de la température ambiante Oui

Deux ou plusieurs niveaux réglables manuellement, pas de contréle de la température ambiante (**) Non

Avec thermostat mécanique de contrdle de la température ambiante (**) Non

Avec régulation électronique de la température ambiante (**) Non

Avec régulation électronique de la température ambiante et programmation journaliere (**) Non

Avec régulation électronique de la température ambiante et programmation hebdomadaire (**) Non g
Régulation de la température ambiante avec détection de présence (**) Non g
Régulation de la température ambiante avec détection de fenétre ouverte (**) Non é
Avec option de commande & distance (**) Non

Informations sur le combustible

Emissions liées au s . ” N
R 8 pUiETEs Emissions liées au chauffage a la
. Combustible Autre X ns [%] . o puissance minimale (*)(**)
Combustible L combustible nominale (*)
préféré: L,
approprié:
pM [occ| co [ no, [ M [ oec | co NO,
mg/Nm?® (13% O,) mg/Nm?® (13% O,)

Blches de bois, taux d'humidité = 25 % Non Non - - - - - - - - -
Blches de bois RIKATRONIC, taux d'humidité = 25 % Non Non - - - - - - - - -
Blches compressées, taux d'humidité <12 % Oui Non 79,0 3 3 10 87 20 3 7m 94
Autre biomasse ligneuse Non Non - - - - - - - - -
Biomasse non ligneuse Non Non - - - - - - - - -
Charbon noir et charbon de bois Non Non - - - - - - - - -
Coke de houille Non Non - - - - - - - _ _
Coke & basse température Non Non - - - - - - - - -
Charbon bitumineux Non Non - - - - - - - - -
Briquettes de lignite Non Non - - - - - - - - -
Briquettes de tourbe Non Non - - - - - - - - -
Briquettes de combustible fossile mélangées Non Non - - - - - - - - -
Autres combustibles fossiles Non Non - - - - - - - - -
Mélange de briquettes de biomasse et de combustible fossile Non Non - - - - - - - - -
Autre mélange de biomasse et de combustible fossile Non Non - - - - - - - - -

KERIKA

Signé pour le fabricant et en son nom par: Innovative Ofentechnik GmbH
. A-4563 Micheldorf, Miillerviertel 20
Andreas Bloderer / management de produits Tel: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43

www.rika.at

Micheldorf, 09.09.2025 Mﬁw

En cas de doute, comme en cas de traduction mangquante ou erronée, seule la version allemande est valable.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d “erreurs de composition et d “impression.
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Dimensions, poids et connexion DOMO Il RAO / DOMO Il RAO MULTIAIR

60
o
N
=i
o]
N~
™
= ESSSE
820 450 235 80|
310
H Hauteur [mm] 1120
L Largeur [mm] 820
w Profondeur du corps [mm] 450

m1 Masse de la cheminée sans pierre ollaire [kgl 165
m2 Masse de la cheminée avec pierre ollaire [kg] 210

chim Charge maximale par la cheminée [kgl n.a.

Tuyaux de fumées

‘

A, Diamétre [mm] 100
Distance raccord tuyau - paroi arriére [mm] 1165
Distance raccord tuyau - paroi latérale [mm] 60
Hauteur de raccordement [mm] 310
Distance raccord derriere - paroi latérale [mm] -
Raccordement en haut Hauteur de raccordement [mm] -

Raccordement d’air frais

Diametre [mm] 60
Hauteur [mm] 375
Distance raccord - paroi latérale [mm] 235
Distance raccord sol - paroi latérale [mm] n.s.
Distance raccord sol - paroi [mm] n.s.

Diamétre [mm] 100/100
Hauteur [mm] 800/500

Distance raccord - paroi latérale [mm] 79/79



Dimensions, poids et connexion DOMO Il PGl MULTIAIR sans |'option air extérieur
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820 450 235
H Hauteur [mm] 1120
L Largeur [mm] 820
w Profondeur du corps [mm] 450

m1 Masse de la cheminée sans pierre ollaire [kgl 165
m2 Masse de la cheminée avec pierre ollaire [kg] 210

chim Charge maximale par la cheminée [kgl n.a.

Tuyaux de fumées

‘

A, Diamétre [mm] 100
Distance raccord tuyau - paroi arriére [mm] 1165
Distance raccord tuyau - paroi latérale [mm] 95
Hauteur de raccordement [mm] 310
Distance raccord derriere - paroi latérale [mm] -
Raccordement en haut Hauteur de raccordement [mm] -

Raccordement d’air frais

Diametre [mm] 60
Hauteur [mm] 375
Distance raccord - paroi latérale [mm] 235
Distance raccord sol - paroi latérale [mm] n.s.
Distance raccord sol - paroi [mm] n.s.

Diameétre [mm] 100/100
Hauteur [mm] 800/500
Distance raccord - paroi latérale [mm] 79/79
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Dimensions, poids et connexion DOMO Il PGI MULTIAIR avec |'option air extérieur
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820 450 235
H Hauteur [mm] 1120
L Largeur [mm] 820
w Profondeur du corps [mm] 450
m1 Masse de la cheminée sans pierre ollaire [kgl 165
m2 Masse de la cheminée avec pierre ollaire [kg] 210
m_.. Charge maximale par la cheminée [kg] n.a.
Tuyaux de fumées
d,, Diametre [mm] 100
Distance raccord tuyau - paroi arriére [mm] 1165
Distance raccord tuyau - paroi latérale [mm] 165
Hauteur de raccordement [mm] 310
Distance raccord derriere - paroi latérale [mm] -
Raccordement en haut Hauteur de raccordement [mm] -

Raccordement d’air frais

Diametre [mm] 60
Hauteur [mm] 375
Distance raccord - paroi latérale [mm] 235
Distance raccord sol - paroi latérale [mm] n.s.
Distance raccord sol - paroi [mm] n.s.

Diameétre [mm] 100/100
Hauteur [mm] 800/500

Distance raccord - paroi latérale [mm] 79/79



Données techniques

générale
P . Puissance calorifique nominale
Py om Puissance calorifique nominale de la piéce
s Puissance calorifique a charge partielle
PSHPM Puissance calorifique de la piece & charge partielle
Besoin d'air frais
MULTIAIR-Puissance
MULTIAIR-Volume d‘air
Capacité de chauffage des locaux en fonction de l'isolation de la maison
Nom Rendement & la puissance calorifiqgue nominale
Noort Rendement & charge partielle
Consommation de combustible
Capacité du réservoir de granulés*
Teneur en CO2
co, . Emissions de CO & la puissance calorifique nominale avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
Copm Emissions de CO & la puissance calorifique & charge partielle avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
NO, Emissions de NOx a la puissance calorifique nominale avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
Noxpm Emissions de NOx & la puissance calorifique & charge partielle avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
OGC, =~ Emissions d'hydrocarbures & la puissance calorifique nominale avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
OGCP,,,, Emissions d'hydrocarbures & la puissance thermique & charge partielle avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
PM, . Emission de poussiéres & la puissance thermique nominale avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
PMpq,f Emission de poussiéres a la puissance thermigue a charge partielle avec une teneur en oxygéne de 13 % 02
¢f,gnom Débit massique des gaz de combustion & la puissance thermique nominale
¢f,gpan Débit massique des gaz de combustion @ la puissance thermique de charge partielle
T Température des gaz de combustion au niveau du raccordement des gaz de combustion & la puissance
snom thermique nominale
T Température des gaz de combustion au raccordement des gaz de combustion a la puissance calorifique de
€3 charge partielle
nom Pression de transport minimale a la puissance calorifique nominale
o Pression de refoulement minimale & la puissance calorifique a charge partielle
v, Perte de chaleur dans l'espace lorsque le foyer ne fonctionne pas
n, Facteur d'utilisation annuel du chauffage des locaux
EEI Indice d'efficacité énergétique
E, f Tension d'alimentation, fréquence
max Consommation électrique maximale
w, Consommation électrique moyenne
Fusible
el Consommation d'énergie électrique auxiliaire en mode veille
el Consommation d'énergie électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale
el . Consommation d'énergie électrique auxiliaire a la puissance thermique a charge partielle
INT Fonctionnement en fonction de la durée de combustion
T-Klasse Désignation de la cheminée

*La capacité en kg peut varier en fonction de la densité des granulés

[kwW]
[kw]
[kw]
[kw]
[m?/h]
[kw]
[m?/h]
[m?]
[%]
[%]
[kg/h]
[11/Tkg]

[%]

[mg/m°]
[mg/m°]
[mg/m,°]
[mg/m,°]
[mg/m,°]
[mg/m,°]
[mg/m,°]
[mg/m,°]
[g/s]
[g/s]

[°C]
[°C]
[Pa]

[Pa]
[m?3/h]

[%]

[VI/[Hz]
[w]
[w]
[A]

[kw]
[kw]
[kw]

10
10

22
05-43
40 -170

@
FRANCAIS

70 - 260
90
97
<2,3
78/~51

En cours
d’examen

10

200

60

3
3
n.s.

En cours
d’examen

En cours
d’examen

230/50
160
=20

2,5 AT
0,003
0,02
0,01

T200G
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Vue d "ensemble des pieéces de rechange - vue eclatée

Attention 0‘

Seules les pieces d'origine fournies par le fabricant peuvent étre utilisées.
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DOMO Il RAO MULTIAIR




DOMO Il PGI MULTIAIR sans l'option air extérieur
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DOMO Il PGI MULTIAIR avec |'option air extérieur
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Vue d "ensemble des piéces de rechange - numéros des articles

Nr | ArtNr ] Désignation

1
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Attention : Veuillez noter que les piece

B19468
N111950
L04808
735464
735856
N112551
B17524
B17405
N112201
L00475
B17407
LO2647
N113054
N113052
B12322
B18163
B18333
B15825
735465
N111990
736171
B17521
N112382
N112819
L02714
N112916
N112432
736924
735847
735846
737323
736576
738453
736601
737324
735848
735849
N112240
736778
N100475
N111947
737844
737830
737832
735182
736167
739857
739856
NT112125
N113017
735853
N112470
735854

Porte vitre décor compléte
Vis hexagonal MO5x10
Plague de suspension

Porte du foyer noir

Verre de porte avant

Joint d'étanchéité rond gris D11 (Im)
Paumelle noir

Paumelle

Vis a six pans creux MO5X08
Support de vitrage
Obturateur

Plague de fermeture

Vis & six pans creux MO5X10
Rondelle

Plague de fermeture
Charniere a arrét supérieur
Paumelle M10

Paumelle BA1

Porte du foyer noir

Vis d six pans creux M04X06
Aimant électronique

Ressort de pression

Vis a téte fraisée hexagonal MO5x12
Butoir caoutchouc

Rondelle pour aimant
Ressort de pression

Ecrou hexagonall

Habillage du foyer supérieur
Habillage du foyer arriere
Habillage intérieur foyer droit
Déflecteur droit

Paroi en fonte arriére noir
Habillage intérieur foyer droit
Habillage intérieur foyer gauche
Déflecteur gauche
Habillage du foyer a l'avant
Habillage du foyer gauche
Vis autotaraudeuse MO5x10
Couvercle

Joint plat blanc 8x2

Vis autotaraudeuse MO5x16
Adaptateur tuyau

Joint d'adaptateur tuyau
Plague intermédiaire
Coussinet plastique D16
Joint céramique

Plague de fixation de palier
Semelle d appui

Collier d epaulement

Tige filetée M6x10

Arbre d entrafnement
Goupille a ressort

Arbre intermédiaire grille basculante

mm

62
63
64
65
66
67
68
69
70
n
72
73
74
75
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
10
m
12
13
n4a
15
16
17
18

N108131
LO1875
735808
L02726
N112415
736567
735999
N112414
N112077
736000
736566
L02658
N111631
740848
N112678
736921
N112551
B18134
N106283
N112047
N112389
735462
N107048
N112390
N112386
N112509
N112387
N111696
N112388
739219
N112054
736847
736001
N112419
739221
N111859
734696
N112240
N112794
N111732
L02310
N111842
N111733
L01445
NT112773
N111853
N112446
N112772
LO1446
N112185
B19931
B19932
B19933

Ressort & pression
Plague d entrainement
Grille basculante
Plaquette

Vis hexagonal M04X08
Joint

FRANCAIS

Couvercle de ramonage

Ecrou & oreilles

Ecrou & oreilles

Couvercle de ramonage

Joint

Tiroir & cendres

Joint tresse rond gris DO6

Bac de combustion

Vis & six pans creux MO5X16
Couvercle de nettoyage

Joint d'étanchéité rond gris D11 (1Im)
Paumelle

Ecrou six pans MO8

Vis & six pans creux MO8x35
Rondelle

Couvercle du foyer

Joint d'étanchéité rond D10
Goupille cylindrique poignée
Vis a oeil MO8X40

Rondelle MO8

Ecrou & oreilles

Vis sans téte MO8x30

Vis sans téte MO8X25

Couvercle de convection
Rondelle en silicone

Raccord fileté

Ressort du fermeture a pression
Vis & oreilles MO5X10

Couvercle noir

Vis & six pans creux M04X08
Ecarteur

Vis autotaraudeuse MO5x10
Joint de réservoir

Interrupteur magnétique, part.sup.
Plaque de protection

Vis & six pans creux MO3x10
Interrupteur magnétique, part.inf.
Ecarteur du commutateur
Contrepartie de prise

Vis & téte fraisée M3X16

Vis a téte fraisée hexagonal MO3x08
Loqueteaux & bille double
Support fermeture

Vis autotaraudeuse MO5x10
Paroi arriere compléte

Paroi arriére droit compléte

Revétement latéral droit compl.

s de rechange revétues de poudre peuvent varier légerement en couleur ou en effet malgré une

manipulation soigneuse. Les pieces de lambris présentant des dommages mineurs ne peuvent pas étre réparées et doivent donc étre
remplacées en tant que pieces de rechange. Il n'y a pas de couleur RAL assortie pour les parties de revétement peintes
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| Nr | ArtNr ] Désignation QI Nr.fArtNr | Désignation

119 235691 Goupille a ressort 177 235182 Coussinet plastique D16
120 N112136 Vis autotaraudeuse MO5X08 178 B12301 Vis sans fin
121 N112018 Cle 179 235183 Coussinet plastique D10
122 N111730 Douille de passage 180 736290 Joint d allumage
123 N112490 Vis de nivellement noir 181 B17166 Bougie d allumage céramique
124 L03288 Clé ajustable pour vis d égalisation du sol 183 N113052 Rondelle
125 N111683 Ecrou de blocage 184 N111825 Contacteur
126 N112913 Tuyau en silicone 185 L02646 Disque  cames
127 L02239 Rondelle maintien pierre 186 N112014 Moteur grille basculante comp.
128 B17390 Support de pierre cpl. 187 N101570 Vis hexagonal M0O5x40
129 N112179 Tige filetée 188 N111806 Vis hexagonal MO5X35
130 739224 Stéatite droit MULTIAIR
239225 Pierre avant blanche droit 195  N112185 Vis autotaraudeuse MOSx10
S — —— 196 L04850 Paroi arrigre RAO MA
132 N112728 Bordure de protection 197 B17370 Bottier ventilateur
133 B19934 Revétement latéral gauche compl. 198 NT12040 Vis qutotaraudeuse MOBxS0
134 NTI2009 Bague 199 NT12000 Moteur de ventilateur MULTIAIR
135 N100148 Ef:rou six ;.Dcns MO8 200 N106989 Vis hexagonal
136 289227 P!erre ollaire au-dessus 201 L04108 Tole de protection du moteur
739228 Pierre blonc.he aLf-dessus 202 LO4109 Caisson de renvoi
137 B19254 Front en acier noir 203 NT730 Dol 60 PeRsEEe
145 B16053 Tube sonde . . . .
146 B16114 Capteur température PGl sans |'Optl0l1 air exterieur
147 N111551 Tuyau en silicone 213 739220 Couvercle de convection PGI
148 718105 Tuyau 214 N112054 Rondelle en silicone
149 N112724 PencEllE 215 736847 Raccord fileté
150 N109512 Vis & six pans creux MO8X30 216 N12864 Tuyau de fumée
151 N112795 Tuyau en silicone rouge 218 N108395 Vis d six pans creux MO5X16
152 N112796 Tuyau en silicone bleu 219 237190 Bride
153 Z37701 Conduite de pression 220 237332 Joint
154 N106175 Ecrou six pans MO5 221 LO3376 Cache de conduite d'air
155 N112102 Pressostat différentiel 222 N100751 Vis & six pans téte plate MO5X12
156 NT112473 Capteur de pression différentiel 23 Lo4am Cache paroi
157 B17289 Ecran tactile 224 N112185 Vis autotaraudeuse MO5x10
158 N111989 Cable USB PGl avec l'option air extérieur
159 N112703 Vis autotaraudeuse MO4x08 234 739220 Couvercle de convection PGI
160 238387 Prise femelle 235 N112054 Rondelle en silicone
161 N112415 Vis hexagonal M04X08 236 736847 Raccord fileté
162 B16030 Carte supplément motor avec cable 237 N112864 Tuyau de fumée
163 B16561 Carte mere USBT1 238 737190 Bride
164 N111877 Vis autotaraudeuse M04X08 239 N108395 Vis & six pans creux MO5X16
165 739517 Chaine cablée 240 737332 Joint
166 235943 Chaine cblée 241 737194 Manchon d'air extérieur
167 N106989  Vis hexagonal 242 NT12405 Collier de serrage
168 N111581 Moteur de ventilateur 243 N112392 Tuyau flexible
169 N100475 Joint plat blanc 8x2 244 B19278 Tuyau de fumée air amené
170 N112305 Vis autotaraudeuse MO5x30 245 LO4113 Cache inférieur
7 N108313 Vis autotaraudeuse MO5x12 246 N112185 Vis autotaraudeuse MO5x10
172 B16951 Boitier du ventilateur 247 LO4112 Cache supérieure
173 N112030 Moteuréducteur a réglage en continu B1741 Cable & tisser
74 718997 Butoir caoutchouc 735018 Cable pour écran tactile 1,25 m
175 Z1915 Bague de serrage vis sans fin 734841 Cable pour carte supplément
76 N112499 Tige filetée M6x16 E15899 Kit d'étanchéité DOMO/DOMO i

Attention : Veuillez noter que les pieces de rechange revétues de poudre peuvent varier légérement en couleur ou en effet malgré une
manipulation soigneuse. Les pieces de lambris présentant des dommages mineurs ne peuvent pas étre réparées et doivent donc étre
remplacées en tant que pieces de rechange. Il n'y a pas de couleur RAL assortie pour les parties de revétement peintes



13. CONDITIONS VOLONTAIRES DE GARANTIE

Nous vous recommandons de faire effectuer la mise en service par un technicien certifié de RIKA.

Ces conditions de garantie ne s‘appliquent qu‘au continent européen. Pour tous les autres pays, les conditions particulieres
de l'importateur du pays correspondant s‘appliqguent. En cas de doute ainsi qu‘en cas de traductions mangquantes ou
erronées, la version allemande est la seule valable.

En vue de limiter a temps tout dommage, le détenteur du droit de garantie doit faire valoir ce droit par écrit auprés d'un
revendeur spécialisé ou d'un concessionnaire RIKA.

FRANCAIS

Les documents suivants doivent & cette occasion étre présentés :

e« Motif de la réclamation par écrit

D Facture

e Protocole de mise en service

e Nom du modeéle et numéro de série

GARANTIE RIKA
5 ANS

sur le corps soudé du poéle.
Pour les poéles a pellets ayant une consommation maximale de 10 000 kg, 5 ans maximum.

La garantie RIKA est une garantie commerciale ou de fabricant (sous réserve de certaines exceptions).

Cela concerne uniguement les défauts de fabrication et d’exécution ainsi que la livraison gratuite de piéces de rechange.
Les temps de travail et de déplacement ne sont pas acquittés par la garantie du fabricant.

Les conditions a respecter pour faire valoir la garantie sont les suivantes :

e Seules des pieces d'origine livrées par le fabricant doivent étre utilisées.

e Installation correcte du poéle selon la notice d’utilisation actuelle au moment de la date d‘achat

e Leraccordement du poéle doit étre effectué par un spécialiste expérimenté au contact de tels poéles.
e La mise en service doit étre effectuée par un technicien certifié de RIKA.

En cas de non-respect des points mentionnés ci-dessus, tout droit & la garantie est caduque !

Tous les colts éventuels occasionnés au fabricant par un recours injustifié a la garantie sont facturés au détenteur du droit
de garantie. Sont également exclus de la garantie les dommages survenus ou générés du fait du non-respect des instructions
du fabricant relatives a l'utilisation de l'‘appareil, comme la surchauffe, 'utilisation de combustibles non autorisés, les
interventions inappropriées sur l'‘appareil ou sur le tuyau d‘échappement, un tirage de la cheminée mal réglé, c’est-a-dire
trop fort ou insuffisant, 'eau de condensation, l'absence ou une mauvaise exécution de I'entretien ou du nettoyage, le non-
respect de la législation en vigueur en matiere de construction et de génie civil, une utilisation inappropriée par l'exploitant
ou par des tiers, les dommages générés par le transport ou le maniement.

LES DISPOSITIONS LEGALES DE GARANTIE NE SONT PAS AFFECTEES PAR LES PRESENTES CONDITIONS VOLONTAIRES DE GARANTIE !

14. CONDITIONS LEGALES DE GARANTIE

En tant que consommateur, vous avez droit a la garantie, qui couvre les défauts éventuels au moment de la livraison. La
garantie est de deux (2) ans a compter de la date de livraison du poéle.

Les Conditions Générales en vigueur ou les conditions de garantie du revendeur spécialisé RIKA doivent & cet effet
étre respectées.

Sont exclu(e)s de la garantie :

1. Les piéces d'usure (usure normale n‘étant pas due & un défaut)

2. Les parties en contact avec le feu comme le verre, les bols de combustion, les grilles, les déflecteurs, les garnitures du
foyer (par ex. briques réfractaires), les céramiques, les éléments d‘allumage, les thermostats, les capteurs de chambre
de combustion et les contréleurs de température

La peinture, les revétements des surfaces (p. ex. les poignées, les caches)

Les joints

Les pierres naturelles, les pierres thermiques, etc.

G

valable & partir de : 01.07.2023
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15. INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH s’est fixé pour objectif de faire
en sorte que ses produits soient respectueux de l'environnement,
tout au long de leur cycle de vie. Nous nous sentons également
concernés au-dela de cet objectif, c’est pourquoi notre engagement
pour les produits électroniques va au-dela de la fin de leur cycle de

vie.
Attention 0

Pour une élimination correcte de l'appareil, nous recommandons
de prendre contact avec une entreprise locale de traitement des
déchets.

Attention 0
Pour un démontage professionnel de l'appareil, veuillez vous
adresser & votre revendeur RIKA.

Attention 0

Nous vous recommandons de retirer les pieces en contact avec le
feutelles que le verre, les cuves de cuisson, les grilles, les plaques de
tirage, les plagues de déviation, les revétements du foyer (par ex.
chamotte), les céramiques, les éléments d’allumage, les capteurs,
les sondes du foyer et les contréleurs de température et de les jeter
avec les ordures ménageres.

Informations sur les différents
composants de l'appareil

m Composants électriques ou électroniques Retirer les
composants électriques ou électroniques de l'appareil en les
démontant. Ces composants ne doivent pas étre éliminés avec
les autres déchets. Une élimination correcte doit étre effectuée
via le systeme de reprise des appareils électriques usagés.

m Chamottes dans le foyer : retirer de l'appareil les éléments en
chamotte qui ont été montés dans le foyer. S'ils existent, les
éléments defixation doivent étre retirés au préalable. Les éléments
en chamotte en contact avec le feu ou les gaz d'échappement
doivent étre éliminés, une réutilisation ou un recyclage n'est pas
possible.

m Vermiculite dans le foyer : retirer de l'appareil la vermiculite qui
a été installée dans le foyer. S'il y en q, les éléments de fixation
doivent étre retirés au préalable. La vermiculite en contact avec le
feu ou les gaz de combustion doit étre éliminée, une réutilisation
ou un recyclage n'est pas possible.

m Vitre en vitrocéramique : Déposer la vitre en vitrocéramique
avec un outil approprié. Retirer les joints et, le cas échéant, les
séparer du cadre. Les vitrocéramiques transparentes peuvent en
principe étre recyclées, mais doivent pour cela étre séparées en
vitres décorées et non décorées. La vitre en vitrocéramique peut
étre éliminée en tant que déchet de construction.

m Tole d‘acier : démonter les composants de l'appareil en téle
d‘acier en les dévissant ou en les fléchissant (& défaut, en
les broyant mécaniquement). S'il y a des joints, les retirer au
préalable. Eliminer les piéces en tole d'acier en tant que déchets
métalliques.

m Fonte : démonter les composants de l'appareil en fonte en
les dévissant ou en les fléchissant (& défaut, en les broyant
meécaniquement). S'il y a des joints, les retirer au préalable.
Eliminer les pieces en fonte comme des déchets métalliques.

m Pierre naturelle : enlever mécaniquement la pierre naturelle
existante de l'appareil et I'éliminer comme gravats.

m Joints (fibre de verre) : retirer mécaniquement les joints de
'appareil. Ces composants ne doivent pas étre éliminés avec les
autres déchets, car les déchets de fibres de verre ne peuvent pas
étre détruits par incinération. Eliminer les joints en tant que fibres
de verre et de céramique (fibres minérales artificielles).

m Poignées et éléments de décoration en métal : s'il vy en q,
démonter les poignées et les éléments de décoration en métal et

les éliminer comme ferraille.
Attention 0

Pourtouslescomposants, veuilleztenircompte desréglementations
locales délimination des déchets.

Extrait du code déchet du reglement sur
la liste européenne des déchets

Bac a déchets Type de déchets

15 0108 Emballage en bois

17 0103 Carreaux et céramique
17 02 02 Verre

17 04 05 Fer et acier

17 05 04 Gravats et pierres

Elimination et recyclage des déchets
électriques

En mettant en oeuvre la directive européenne 2012/19/UE sur les
déchets déquipements électriques et électroniques (DEEE) et
d'autres réglementations locales, nous soutenons la mise en place
de systémes de reprise et de recyclage.

Les anciens appareils peuvent facilement étre amenés aux
collecteurs de déchets municipaux pour le recyclage. Veuillez
respecter les réglementations nationales en la matiere.

'appareil ne doit pas étre jeté dans les ordures ménagéeres normales.

16. RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'VE

c € Ce produit est conforme aux

exigences de la
Communauté européenne.

Par la présente, RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
déclare que ce dispositif est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes
de la directive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/65/UE et
2011/1185/UE.

La version la plus récente et la plus valide de la DoC
(déclaration de conformité) peut étre consultée a
l'adresse www.rika fr.
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K RIKA

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Mullerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.. +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

verkauf@rika.at www.rika.at

[15.09.2025
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En cas de doute, comme en cas de traduction
manguante ou erronée, seule la version
allemande est valable. Sous réserve de
modifications techniques et Vvisuelles et

d“erreurs de composition et d “impression.

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH



